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(TOKISTAR)LED用直流電源

LPS-21.6-24

オービット用調光ユニット

LC-OB-DP

赤:DC24V(＋)

黒:DC24V(－) 

黒/白：＋

黒：－

黒/白：＋

黒：－

オービットスポット

OBS01

最大8灯まで装着可能

オービットスポット

OBS01

最大8灯まで装着可能

(LUTRON)ホームワークス用マエストロ
× オービットスタンド 配線系統図
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(LUTRON)ディーバ

DVF-153P-JA

PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。

誤動作の原因となります。(CPEVS-0.9mm-1P)


